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La synthèse annuelle 2021 de la qualité de l’eau par commune (infofacture) est disponible au lien suivant :
  https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/qualite-de-leau-potable-synthese-annuelle-par-commune-info-facture et ci-après les

résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

SIEPARE

Prélèvement
Unité de gestion
Installation
Point de surveillance

00117140
0363        SIEPARE
 CAP     000249       LA CHEVALERIE
   P   0000000297   SP DE LA CHEVALERIE

Commune
Prélevé le : 
par : 
Type visite : 

DROUE-SUR-DROUETTE
vendredi 21 octobre 2022 à 09h35
SS
RP

Contrôle sanitaire des 
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Mesures de terrain

Destinataire(s)
MONSIEUR LE PRESIDENT - SIEPARE
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE HANCHES
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE DROUE SUR DROUETTE
MONSIEUR LE DIRECTEUR - CEO - CIE DES EAUX ET DE L'OZONNE
MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE EPERNON

Température de l'eau   14,2 °C

pH   7,2 unité pH

Résultats Limites de qualité
inférieure supérieure

Analyses laboratoire

Références de qualité
inférieure supérieure

Délégation départementale d'Eure-et-Loir             Préfecture d'Eure-et-Loir

Département Santé Environnement et Déterminants de Santé

Affaire suivie par : 
SECTEUR A - DD28- 02-38-77-33-78

Localisation exacte ROBINET ARRIVEE

Préfet d'Eure-et-Loir

résultats à afficher en mairie

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS
Chlorure de vinyl monomère <0,004 µg/L

Dichloroéthane-1,1 <0,50 µg/L
Dichloroéthane-1,2 <0,50 µg/L

Dichloroéthylène-1,1 <0,50 µg/L

Dichloroéthylène-1,2 cis <0,50 µg/L
Dichloroéthylène-1,2 trans <0,50 µg/L

Dichlorométhane <5,0 µg/L

Tétrachloroéthane-1,1,2,2 <0,50 µg/L
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 <0,50 µg/L

Tétrachlorure de carbone <0,50 µg/L

Trichloroéthane-1,1,1 <0,50 µg/L
Trichloroéthane-1,1,2 <0,20 µg/L

Trichloroéthylène <0,50 µg/L

Trichlorofluorométhane <0,50 µg/L

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION
Bromoforme <0,50 µg/L

Chlorodibromométhane <0,20 µg/L

Dichloromonobromométhane <0,50 µg/L
Trihalométhanes (4 substances) <0,50 µg/L

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)           6901
Type del'analyse : 28OHV                               Code SISE de l'analyse : 00123064                             Référence laboratoire : LSE2210-32792
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Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00117140)

Le contrôle renforcé montre une eau brute utilisée pour  la production d’eau d’alimentation conforme aux limites de
qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.




Chartres, le 15 février 2023




P/le Préfet,

P/ le directeur départemental,
l'Ingénieur d'études sanitaires




signé :




Xi-Mey BANH
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